AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
Fecha Firma: 07/06/2018
HASH: 79dabef739da42439193eb2ff47¢3a09

Sello El Casar (1 de 1)

JUAN FRANCISCO GONZALO URENA, INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL Colegiado n° 280 del
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Guadalajara, en calidad de técnico asesor contratado

por el Ayuntamiento y en cumplimiento del tramite conferido por la alcaldia vengo a emitir el siguiente
INFORME:

OBRA DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA
INSTALACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION POR
HALOGENUROS METALICOS CON REACTANCIA DE DOBLE NIVEL,
DE EL CASAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

INFORME SOBRE LA EVALUACION DE CRITERIOS TECNICOS SOBRE LA TABLA DE
SOLUCION TECNOLOGICA PRESENTADA.

Expdte. 555/2018

NOTA: Este informe debera tomarse como un analisis técnico de la documentacién presentada por los
ofertantes. En cualquier caso, serd la mesa de contratacidn, con el voto de todos sus integrantes, la que valore
cada oferta en concreto.
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OFERTA N2 1. ALTAMIRANO ELECTRICIDAD, S.L.

1. Analisis de la documentacién presentada
La empresa analizada, presenta como luminarias a instalar en el municipio las siguientes:

- Luminarias Viales (Marca PHILIPS Modelos Iridium SGS452)
- Luminaria Bloque 6ptico de descarga:

e M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27

e M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E27

e M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E27

Las potencias de las luminarias y adaptaciones son de diversas potencias.

1.1. Se observa el siguiente incumplimiento del pliego de condiciones técnicas, en la documentacién
presentada:

- NINGUNO.

1.2. Indica el nimero de luminarias a instalar. Modifica en total 2.805 puntos que marcaba el proyecto.

1.3. En cuanto al cumplimiento de otras caracteristicas técnicas del pliego de condiciones técnicas se observa
el cumplimiento, de acuerdo a lo marcado en la tabla del anexo 1.
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OFERTA N¢ 2. IMESAPI.

1. Andlisis de la documentacién presentada
La empresa analizada, presenta como luminarias a instalar en el municipio las siguientes:

- Luminarias Viales (Marca PHILIPS Modelos Iridium SGS452)
- Luminaria Bloque 6ptico de descarga:

e M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27

e M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E27

e M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E27

Las potencias de las luminarias y adaptaciones son de diversas potencias.

1.1. Se observa el siguiente incumplimiento del pliego de condiciones técnicas, en la documentacién
presentada:

- NINGUNO.

1.2. Indica el nimero de luminarias a instalar. Modifica en total 2.805 puntos que marcaba el proyecto (pag
6), indicando el nimero de luminarias por cuadro y cups.

1.3. En cuanto al cumplimiento de otras caracteristicas técnicas del pliego de condiciones técnicas se observa
el cumplimiento, de acuerdo a lo marcado en la tabla del anexo 1.
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CONCLUSION.

ANEXO 1. CUMPLIMIENTOS DE LAS LUMINARIAS UTILIZADAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

A) Para ldmparas de 45 W de Halogenuro Metalico ceramico: EMPRESAS
M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W /628 E27 [ALTAMIRANO IMESAPI
Lampara a t2 2800 ° K Mayor 4.600 Im. 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
De 2-5 niveles
Niveles de regulacion ((‘:uan’(iﬁcable e 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
nivel a 0,33 puntos)
superior a 2 niveles.
Tiempo de encendido Menos de 30 s 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
Voltaje nominal 80-85V 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
Eficacia Mayor de 105 Im/W 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
5 PUNTOS | 5§ PUNTOS
B) Para ldmparas de 60 W de Halogenuro Metalico ceramico: EMPRESAS
M MST CosmoW hite CPO-TT Xtra 90W /628 E27 |ALTAMIRANO IMESAPI
Lampara a t2 2800 ° K Mayor 7.000 Im. 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
De 2-5 niveles
Niveles de regulacion E]t;:;nt;ﬁcgg: puﬁta;a) 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
superior a 2 niveles.
Tiempo de encendido Menos de 30 s 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
\oltaje nominal 90-95 V 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
Eficacia Mayor de 120 Im/W 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
5 PUNTOS | 5 PUNTOS
C) Para ld&mparas de 140 W de Halogenuro Metélico ceramico: EMPRESAS
M MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W /628 E27 |ALTAMIRANO IMESAPI|
Lampara a t2 2800 ° K Mayor 16.000 Im. 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
De 2-5 niveles
Niveles de regulacion Eﬁ:{:ngﬁc:gs purf:)dsa) 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
superior a 2 niveles.
Tiempo de encendido Menos de 35 s 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
Voltaje nominal 95-100 V 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
Eficacia Mayor de 110 Im/W 1 puntos OK 1 puntos 1 puntos
5 PUNTOS | 5 PUNTOS

La puntuacion de ambas mercantiles es de 15 puntos.

*Indicar que la puntuacidn se realiza por igual en la misma tabla para ambas mercantiles, al presentar el mismo

producto.

Para que sirva de documento y a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Guadalajara a 10
de mayo de 2.018

-

Fdo.: D. JUAN FRANCISO GONZALO URENA

Colegiado n2 280 por el COGITI
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